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tel. 85 682 28 09

Wojt Gminy Narewka
ul. Bialowieska 1
17-220 Narewka

HK.9020.92.2025

Ocena cieplej wody uzytkowej w zakresie bakterii Legionella sp. w instalacji wewnetrznej
w ORLIK w Narewce

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajndéwce dzialajac na podstawie §3 ust.2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zwigzku ze sprawozdaniem
Nr 208012/25/BIA z przeprowadzonych badan préobki cieptej wody uzytkowej w zakresie bakterii
Legionella sp. w instalacji wewngtrznej ORLiK w Narewce, pobranej do badania w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 16.05.2025 r. 1 wykonanych przez J.S. Hamilton Poland Laboratorium
Badawcze Sp. z 0.0. ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

stwierdza, ze

probka wody w zbadanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w cze$ci A zalacznika
nr 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zwigzku z czym woda nadaje
si¢ do prysznicow.

Niniejsza ocena obowiqzuje do czasu wydania kolejnej oceny.

z up. Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnowce
Natalia Gawryluk
dekrnent podpizany elekironicenis
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